Spotdzielnia Mieszkaniowa

,BUDOWLANI” w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce

ul. Bema 32
tel. 89 627 13 41 fax. 89 627 13 42
REGON 000487628 NIP 743-000-47-77

rok zatozenia 1961

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego ofertowego pn.:

Zmiana zrodta ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 53 w
Bartoszycach. System ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej
oparty o gruntowe pompy ciepfa pracujace w systemie rewersyjnym i instalacje
fotowoltaiczng

OFERENT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE
Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W TERENIE

Uwaga:
oferta winna by¢ ztozona na cato$¢ zamoéwienia

Zatwierdzit:

Opracowata:

Opinia Radcy Prawnego:

Bartoszyce, 16 stycznia 2023 r.



Klasyfikacja robét wg. wspoélnego stownika zaméwien
71200000-0 Ustugi architektoniczne i pokrewne

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie budynkow
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi projektowania technicznego

71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych
71323100-9 Ustugi projektowania instalacji elektrycznych
45331000-6 Prace instalacyjne w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
42511110-5 Pompy ciepta

09331200-0 Stoneczne moduty fotowoltaiczne

31712331-9 Ogniwa fotowoltaiczne

Rozdziat 1 . Nazwa i oraz adres zamawiajgcego

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,BUDOWLANI”

ul. Bema 32, 11-200 Bartoszyce,

woj. warminsko-mazurskie,

tel. 89 627-13-41

sm-budowlani@budowlani.nazwa.pl

NIP 743-000-47-77

Konto: Bank Spétdzielczy w Bartoszycach nr rachunku 29 8855 0004 2001 0002 8424 0001

Rozdziat 2 . Tryb udzielenia zaméwienia
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego ofertowego.

Rozdziat 3 . Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz
i uruchomienie kompletnej instalacji gruntowych pomp ciepta pracujgcych w systemie
rewersyjnym oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej na cele grzewcze, chiodnicze,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zasilenia w energie elektryczng instalacji
o$wietleniowej czesci wspdinych budynku przy ul. Bema 53 w Bartoszycach.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawe, montaz i uruchomienie:

a) gruntowych wymiennikow ciepta w postaci pionowych odwiertéw zlokalizowanych na
dziatce budynku,

b) kontenerowej maszynowni pomp ciepta pracujacych w systemie rewersyjnym,
wspotpracujgcych z gruntowym wymiennikiem ciepta wraz z podtgczeniem instalaciji
kontenerowej maszynowni pomp ciepfa do instalacji odbiorczej,

¢) mikroinstalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby systemu
grzewczego obiektu i zasilenia instalacji oswietleniowych czesci wspdlnych budynku
wraz z instalacjami towarzyszgcymi i instalacjg odgromowa.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik nr 7 do Specyfikacji.

Rozdziat 4 . Terminy
e Termin wymagany rozpoczecia robét: bezposrednio po podpisaniu umowy
e Termin zakonczenia robét budowlanych: do 30.09.2023r.

e Termin platnoéci: 21 dni na podstawie wystawionej faktury i protokotu odbioru
robét.



Rozdziat 5 . Termin zwiazania z oferta

Termin zwigzania z oferta wynosi 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

Rozdziatl 6 . Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spetniania tych warunkow

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wytacznie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu:

a)

b)

9)

posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamoéwienia;

posiadajg niezbedng wiedze i doSwiadczenie. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
wykazat sie zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia, minimum 3 robét
o charakterze podobnym do wymienionego w pkt 1, rozdziat 3 SIWZ. Zrealizowane
prace muszg obejmowac produkcje i wykonanie gruntowych pomp ciepta pracujgcych w
systemie rewersyjnym oraz kontenerowej maszynowni pomp o mocy powyzej 100kwW
kazda oraz wykonanie instalacji PV dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
lub uzytecznosci publicznej,

dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie niniejszego
zamowienia,

posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na wymagang sume w wysokosci minimum 150% wartosci
oferty,

zobowigzujg sie do bezptatnego Swiadczenia ustug serwisowych (serwis fabryczny)
przez okres obowigzywania gwarancji na przedmiot umowy,

sg w stanie zapewni¢ czas reakcji na zgtoszenia awarii zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem instalacji krétszy niz 12 h.

Rozdziat 7 . Oswiadczenia i dokumenty, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu

1.

potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Kazdy z wykonawcow ma obowigzek ztozy¢ nastepujace dokumenty potwierdzajace
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej potwierdzajace, ze profil dziatalnosci wykonawcy
odpowiada przedmiotowi zamowienia, wystawione nie wczesniej niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.

b) Aktualne zaswiadczenia z wilasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajgce, ze
Oferent nie zalega z opfatami podatkdéw - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert.

c) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych
potwierdzajace, ze Oferent nie zalega z optatami skladek na ubezpieczenia
zdrowotne lub spoteczne — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert.

d) Kopie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na wymagang sume minimalng w wysokosci
150% wartosci oferty,

e) Wykaz wykonanych 3 robé6t budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, odpowiadajgcych swoim rodzajem
i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem




ich wartoéci oraz daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentéow
potwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

Niespelnienie powyzszych warunkéw dyskwalifikuje wykonawcow z dalszej

weryfikacji oferty przetarqowej.

2.

w

Wykonawca ztozy formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do
specyfikacji okreslajacy:

a) cene ryczattowa,

b) okres gwaranc;ji,

C) czas reakcji w przypadku awarii,

d) termin wykonania przedmiotu zaméwienia.
W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy ztozyé
petnomocnictwo wraz 2z zakresem umocowania, podpisane przez osobe/-y
upowazniong/-ne do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegac sie bedg o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sg
do ustanowienia petnomocnika reprezentujacego ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy. W
takim przypadku nalezy ztozyé wraz z ofertg petnomocnictwo z zakresem umocowania.
Petnomocnictwo winno okreslic takze Wykonawcéw, ktérzy ubiegajg sie o udzielenie
niniejszego zamoéwienia wraz z okresleniem wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego
obejmujgcego swoim zakresem przedmiot zaméwienia. Uwaga: w przypadku
petnomocnictw mogg byc¢ one przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Kazdy z podmiotdéw wystepujgcych wspélnie zobowigzany jest do ztozenia dokumentéw
wymienionych w rozdziale 7 ust.1 a-c, a dokumenty wymienione w pozostatych punktach
muszg ztozy¢ Wykonawcy, ktérych te dokumenty dotycza, w taki sposob, aby wykazac
spetnienie danego warunku tgcznie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji podwykonawcéw kluczowych robét.

Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych — klauzula
informacyjna RODO wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5 do specyfikacji.

Oswiadczenie o wypetnienie przez Wykonawce obowigzkoéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia O Ochronie Danych Osobowych
(RODO), w przypadku pozyskiwania przez niego danych osobowych osob trzecich w celu
zamieszczenia ich w ofercie wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 6 do specyfikacii.

Rozdziat 8 . Spos6éb porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz

1.

2.

przekazywania oswiadczen , dokumentéw i wyjasnien.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
e-mailem, kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wybrany sposob przekazywania o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji
nie moze ogranicza¢ konkurencji; dopuszczalna jest jedynie forma pisemna.
Adresatem o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien i informacji, o ktérych mowa w pkt 1, a
takze zapytan do specyfikacji po stronie zamawiajgcego, jest osoba wymieniona w
rozdziale 9 specyfikaciji.
Wykonawca moze zwréci¢é sie do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, kierujgc swoje zapytania na pismie pod
adresem Zamawiajacego.
Nie przewiduje sie zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Wyjasnienia bedg udzielane wytacznie na pisemny wniosek jaki wptynie od uczestnikéw
postepowania w_terminie nie krétszym niz na siedem (7) dni kalendarzowych przed
uplywem terminu otwarcia ofert.




8. W uzasadnionych przypadkach, nie pézniej niz na trzy (3) dni kalendarzowe przed
uptywem terminu skfadania ofert, Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tre$é¢ SIWZ.
Dokonane uzupetnienia lub zmiany zostang umieszczone na stronie internetowej
zamawiajgcego.

a. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana staje sie czescig SIWZ i
jest wigzgca dla wszystkich uczestnikdéw postepowania.

b. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zmiana SIWZ bedzie miata istotny wptyw na
ewentualng modyfikacje oferty przedtuzy termin sktadania ofert.

Rozdziat 9 . Osoba po stronie zamawiajacego, uprawnione do porozumiewania sie
z wykonawcami
1. W razie potrzeby ztozenia o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien i informacji, a takze
uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych tresci specyfikacji, ktére w opinii
wykonawcow okazg sie niezbedne do przygotowania ofert, mozna zwracaé sie do nw.
0s0b po stronie zamawiajgcego:
- Pani Sylwia Rozko - tel. 89-627-13-41 wew. 23
e-mail: dzialtechniczny@budowlani.nazwa.pl
2. Do porozumiewania sie wykonawcéw z ww. osobami po stronie zamawiajacego
postanowienia rozdziatu 8 specyfikacji stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat 10 . Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

2. Oferta musi byé sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej

niewaznosci.

Oferte stanowi¢ bedzie formularz oferty wraz z zatgcznikami.

Oferta powinna by¢ ztozona na cato$é zamobwienia.

Kazdy dokument sktadajgcy sie na oferte musi byé czyteiny.

Wszystkie dokumenty winny by¢ aktualne w terminie sktadania ofert i przedtozone w

formie oryginatow lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

7. Oferta oraz wszelkie o$wiadczenia powinny by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci
gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujgca/e oferte dziata na podstawie
petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywac
uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i
musi by¢ ztozone w oryginale.

8. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajgcy sie na
oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z
ttumaczeniem, na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwosci
uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

9. Kazda zawierajgca jakakolwiek tre$¢ strona oferty winna by¢ podpisana przez
Wykonawce. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczegélnosci kazde przerobienie,
przekre$lenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. powinny by¢
parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza
by¢ opisane i datowane oraz podpisane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za
nieistniejace.

10. Wszystkie strony oferty i zatgcznikédw powinny byé sporzadzone Scisle wedtug porzadku
zagadnien okreslonego w niniejszej specyfikacji i kolejno ponumerowane.

11. Oferta winna zawiera¢ spis wszystkich przedktadanych dokumentéw, w tym zatgcznikow
oraz zawierac¢ informacje o iloéci stron.

12. Do oferty nalezy zatgczy¢ kosztorysy ofertowe sporzadzone na podstawie opisu
przedmiotu zamowienia stanowigcy zatacznik nr 7 do SIWZ .

13. Do oferty nalezy dotgczy¢ karty techniczne oferowanych urzadzen.

o0 bsw



Rozdziat 11 . Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.

Miejsce oraz termin sktadania ofert

a) Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Spétdzieini Mieszkaniowej ,BUDOWLANI" w
Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 32, w sekretariacie pok. Nr 3 codziennie
w dni pracy Spoldzielni Mieszkaniowej ,BUDOWLANI" w Bartoszycach,
w godz. 8:00 — 14:00.

b) Termin sktadanie ofert uptywa dnia 31.01.2023 r. o godz. 10:00.

c) Oferte nalezy umiescic w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno byé oznaczone:
e Nazwg firmy i adresem Wykonawcy,
e nazwg i adresem zamawiajacego - Spotdzielnia Mieszkaniowa ,BUDOWLANI" w

Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 32,

e oraz opisane hastem:

»Zmiana zrédta ciepta i montaz mikroinstalacji PV w budynku przy ul. Bema 53
- nie otwierac¢ przed dniem 31.01.2023 roku do godz. 10:00”.

d) Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert, zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania.

e) Z zawartoscig ztozonych ofert nie mozna sie zapozna¢ przed uptywem terminu
skftadania ofert.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

a) Otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.01.2023 roku o godz. 10:30 w siedzibie Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,Budowlani” w Bartoszycach, ul. Bema 32, w $wietlicy spotdzielni.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

c) Podczas otwarcia ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia oraz okresu
gwarancji zawarte w ofertach.

d) W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

Rozdziat 12 . Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamédwienia wnosi wadium w
wysokosci 50.000,00 PLN brutto (stownie zi: piecdziesigt tysiecy 00/100 zi)
do godz. 10:00 dnia 31.01.2023 roku.

2. Wadium musi byé wniesione w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:

Bank Spétdzielczy w Bartoszycach

nr rachunku: 29 8855 0004 2001 0002 8424 0001

w tytule: wadium na przetarg — Zmiana zrédta ciepta w budynku przy ul. Bema
53

3. Wadium uznaje sie za wniesione, jesli przed uptywem terminu sktadania ofert
znajdowa¢ sie bedzie na wskazanym powyzej koncie bankowym. Kserokopie
przelewu nalezy dotgczyé do oferty.

4. Wykonawca, ktory nie ztozy wadium w wymaganej wysokosci, w wymaganym
terminie lub zlozy je w innej formie niz pienieznej, zostanie wykluczony z
postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Zamawiajacy niezwtocznie zwréci wadium jezeli:

- zawarta zostanie umowa w sprawie zamoéwienia,
- postepowanie o udzielenie zamowienia zostanie uniewaznione.

6. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium, jesli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana
odmowi podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w
ofercie.

7. Wadium, Zamawiajgcy zwraca bez odsetek wynikajgcych z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce.



8. Wadium Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa staje sie zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego, jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na czas gwarancji. Zamawiajacy
dokona zwrotu na rzecz Wykonawcy, kwoty wniesionej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania robét w ciggu 30 dni po zakonczonym okresie gwarancji, na
podstawie protokotu przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy.

Rozdziat 13 . Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.

2.

3.

10.

1.

Zamawiajgcy informuje, ze za wykonanie przedmiotu zamédwienia okreslonego w
_niniejszej specyfikacji, ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

Cena oferty winna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce uwzgledniajagc wszystkie
nakiady.

Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, powinien w cenie ofertowej uja¢ wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamédwienia, niezbedne dla prawidtowego i peinego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) i wszelkie wartosci nalezy
podac w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Podana cena ryczaftowa nie ulegnie podwyzszeniu w czasie realizacji catego
przedmiotu zamowienia.

Stawke podatku VAT nalezy okresli¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pézn. zm.). Zastosowanie przez
wykonawce stawki podatku VAT od towarow i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. W
przypadku watpliwosci dotyczacych stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrécic¢
sie do zamawiajgcego o wyjasnienie co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Cena oferty musi obejmowa¢ kompleksowg realizacje zadania wynikajgcg wprost z
SIWZ, jak réwniez koszty wszelkich robét przygotowawczych, posredniczacych,
organizacji pracy, koszty dojazdu i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Skutki finansowe ewentualnych niescistosci w przedmiarach robdt obcigzajg w tym
wypadku wykonawce — musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wptyna¢ na cene.

W zwigzku z powyzszym wymagane jest od wykonawcoéw bardzo szczegotowe
sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamdwienia i doktadne zapoznanie sie z
ze stanem technicznym budynku, warunkami gruntowymi i uzyskania od
Zamawiajgcego szczegotowe informacje odnosnie zakresu robot.

Cena w formularzu ofertowym winna by¢ podana cyframi i stownie. Wykonawca podaje
ceng netto, podatek od towardw i ustug (VAT w % i w zt) oraz cene brutto. Zamawiajgcy
do ustalenia ceny oferty przyjmuje cene brutto uwzgledniajgcg podatek od towardw i
ustug.

Rozdziat 14 . Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze

1.

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny
ofert
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

A. Cena ofertowa brutto (75 pkt.);

B. Doswiadczenie zawodowe, referencje (10 pkt.) - wykonanie instalacji pomp ciepta
pracujgcych w systemie rewersyjnym o mocy powyzej 100kW i instalacji
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych lub uzytecznosci w
okresie 5 ostatnich lat:

- 3 instalacje i wiecej — 10pkt.
Mniejsza liczba instalacji dyskwalifikuje Oferenta z postepowania przetargowego.

C. Gwarancje na wykonanie przedmiotu umowy (8pkt.), w tym:

a) na przedmiot umowy:
- 5 iwiecej lat - 2pkt.,
- ponizej 5 lat — Opkt.



2.

b) na gruntowe wymienniki pomp ciepfa:
- 25 lat— 2pkt.,
- ponizej 25 lat — Opkt.

¢) na falowniki i instalacje PV
- 12 lat — 2pkt.,
- ponizej 12 lat - O pkt.

d) na produktywnos$¢ paneli PV:
- 25lat — 2pkt.,
- ponizej 25 lat — Opkt.

D. Czas reakcji na zgtoszenia awarii instalacji (7 pkt.), w tym:

-do12h — 7pkt.,
-24 h — 4pkt.,
- 36 h — 3pkt.,
- 48 h - 2pkt.,

- dtuzszy niz 48h — Opkt.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostang przyznane punkty wediug
nastepujacego wzoru:
a) Kryterium cenowe
Minimalna cena brutto wsréd badanych ofert
liczba punktéw = X 75pkt.
Cena brutto oferty badanej

b) Pozostate kryteria pozwalajg na uzyskanie maksymalnie 25 punktow,
przydzielanych zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
¢) Ocena sumaryczna bedzie sktadowa powyzszych kryteriow.

Ofertag najkorzystniejsza jest to oferta, ktéora otrzyma najwieksza ilo§¢ punktéw
wynikajacych z sumy punktéw za poszczegoélne kryteria

3.

Sposob oceny ofert

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa bedzie

kierowac sie przestankg okreslong w kryterium oceny ofert.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze w formie pisemnej zadaé¢ od
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

2) Przed szczegétowag oceng ofert Zamawiajgcy okresli, czy kazda z ofert: jest wazna,
spetnia wszystkie warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
nie zawiera oczywistych omytek pisarskich, nie zawiera omytek rachunkowych.

3) W przypadku, gdy okaze sig, iz oferty najkorzystniejsze przedstawiaja taki sam bilans
ceny, Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktérzy ziozyli te oferty do ztozenia ofert
dodatkowych wyznaczajgc jednoczes$nie termin na ich ztozenie. Wykonawcy,
sktadajacy oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

Rozdzial 15 . Formalnos$ci, ktére powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu

1.

zawarcia umowy w sprawie zamowienia
Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w ogtoszeniu 0 zamoéwieniu i S.I.W.Z. kryteria wyboru.
Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci informacje na
witasnej stronie internetowej (http://sm-budowlani.com.pl) oraz w swojej siedzibie na
, 1ablicy ogtoszen”.
W przypadku udzielenia zamédwienia Wykonawcy (tzw. konsorcjum)—- Zamawiajacy
przed podpisaniem umowy zada ziozenia umowy regulujacej wspoétprace tych
Wykonawcéw.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg spoéréd pozostatych ofert.



5. Zamawiajgcy zawiadomi na piSmie wybranego wykonawce o miejscu i terminie
podpisania umowy.

Rozdziat 16 . Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia, ogélne warunki umowy albo wzér umowy,

jezell

zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie

zamowienia na takich warunkach.

*1.

2.

Umowa zostanie zawarta wedtug projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 4 do

Specyfikaciji.
Wykonawca akceptuje tres¢ projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
o$wiadczeniem zawartym w treSci formularza ofertowego i dotgczeniem

zaakceptowanego projektu do oferty.

Przyjecie przez Wykonawce postanowieh projektu umowy stanowi jeden z wymogoéw
waznosci oferty.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zawierat umowe z Wykonawcami, ktorzy ztozyli
oferte wspdélng, umowa zostanie poszerzona o zapisy dotyczgce odpowiedzialnosci
solidarnej tych Wykonawcéw.

Rozdziat 17 . Postanowienia ogdine

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu bez podawania przyczyny

2. Zamawiajacy nie bedzie rozpatrywat protestéw i odwotan.

3. Oferentom z tytutu uniewaznienia przetargu nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku
do Zamawiajgcego.

Rozdziat 18 . Zataczniki
Zatacznikami do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia s3:

1)

~NO OB WN

2)
)
)
)
)
)

Formularz oferty, zatgcznik nr 1

Wykaz wykonanych robét, zatgcznik nr 2

Oswiadczenie o ubezpieczeniu, zatgcznik nr 3

Projekt umowy, zatgcznik nr 4

Klauzula informacyjna RODO, zatgcznik nr 5

Oswiadczenie o wypetnieniu obowiqzkéw informacyjnych (RODO), zatgcznik nr 6
Szczegoétowy opis przedmlotu zamownenla za+aczn|k nr7

Zatwierdzit: .. H A AN o

Opracowata:

Opinia Radcy Prawnego:




Zatacznik nr 1

do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia”

OFERTA

- wzdr oferty

Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspoélnej:

Adres ... TEL.
na ktéry zamawiajgcy ma przesyta¢ korespondencije:
..................... NIPREGON
http:/lwww............... email: .............

Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Budowlani”

ul. Bema 32, 11-200 Bartoszyce

W odpowiedzi na ogtoszenie Spoidzielni Mieszkaniowej ,Budowlani” w Bartoszycach o
zamowienie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zmiana zrodita ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 53 w
Bartoszycach. System ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej
oparty o gruntowe pompy ciepta pracujace w systemie rewersyjnym i instalacje
fotowoltaiczng
przedktadamy niniejszg oferte, o$wiadczajgc jednoczesnie, ze akceptujemy w catosci
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia jako wytaczng
podstawe procedury przetargowe;.
Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w catosci, okreslonym w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, za cene ryczattowa:

1.

Catos¢ przedmiotu zamowienia:

brutto....................... zt(stownie zt: ... . o

.............. )-

wtym: ..............% podatek VAT tj ...l zt

(StOWNIE Zb: .

Cena za cato$¢ zamowienia zawiera :

a) dokumentacje projektowa i kosztorysowa:
brutto...................... zl(stownie zt: ...l
wtym: ..............% podatek VAT tj ............................ zt

(StIOWNIE Zb:

b) roboty budowlano-montazowe:
brutto...................... zt(stownie zt: ...l
wtym: ..............%podatek VAT: tj ............................ zt

(StOWNIE Zt: L

............................. ),
.............. ).

............................. ),
.............. ).

B

Na powyzsze roboty udzielamy gwarancji na okres :
a) na przedmiot umowy:
b) na gruntowe wymienniki pomp ciepta:
c) na falowniki i instalacje PV:

d) na produktywno$¢ paneli PV:

... m-cy/ lat,
.. m-cy/ lat,

m-cy/ lat,
.... m-cy/ lat.

Oswiadczamy, ze bedziemy $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe przez caty okres

trwania gwarancji na przedmiot umowy.

Oswiadczamy, ze czas reakgji na zgtoszenia awarii uktadu wynosi: ................. godzin.

Oswiadczamy, ze wykonamy zaméwienie dodnia: ...............

e 20231



10.

11

12.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i
nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz zdobyliSmy konieczne informacje do ztozenia
oferty.

Oswiadczamy, ze zamowienie wykonamy samodzielnie,

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do
niego zadnych uwag, a przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do
podpisania umowy na okreslonych w niej warunkach przez zamawiajgcego, w terminie
zaproponowanym przez zamawiajgcego,

Oséwiadczamy, ze jesteSmy zwigzani z ofertg 45 dni od daty ztozenia oferty.
Oswiadczamy, ze wadium w wysoko$ci ................................. zt zostato wniesione w
dniu ... przelewem na konto bankowe Zamawiajgcego (dowdd wptaty
w zatgczeniu).

Oséwiadczamy, ze jezeli odmoéwimy podpisania umowy na warunkach okreslonych w
ofercie lub zawarcie umowy stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy to wniesione przez nas wadium zatrzyma Zamawiajacy.

Wskazujemy adres i nr konta bankowego, na ktéry nalezy zwroéci¢ wadium:

Wraz z ofertg sktadamy nastepujace oswiadczenie i dokumenty:

- zaswiadczenie z CEIDG,

- zadwiadczenie z US,

- zaswiadczenie z ZUS,

- kopia polisy ubezpieczeniowej,

- karty techniczne urzadzen,

Nazwisko(-ska) osoby(-6b) po stronie Wykonawcy, z ktérymi mozna sie kontaktowaé w
celu uzyskania dalszych informac;ji

/podpis osoby/oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/

* - niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia”
- wzér wykazu ustug

Wykonawes [ YWYKONAWEYE =« 5 nmm s s 555 ¢ 56 ssm s s ammess a5E i 5 54

Oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firmal/firmy wykonataly w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania, nastepujace roboty

budowlane:
Opis wykonanych ustug z | Warto$¢ wykonanych robét Gdbiorea
L podaniem: za ktoére byt odpowiedzialny Data (nazwa i adres
P- - miejsca wykonania, Wykonawca wykonania oraz nr tel.)
- zakresu robot. w zt :
MISISCOWOBE. e s sws o | +- ST I I T Y

( podpis osoby/oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy)




Zatacznik nr 3
do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia”

- wzor o$wiadczenia o ubezpieczeniu

Wykonawca / Wykonawey: . .............. ... ... ...

Oswiadczenie

Oswiadczamy, iz jesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci zawodowej w z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢. W zatgczeniu kopia POLISY UBEZPIECZENIOWEJ.

miejscowosé .............. data....................

(podpis/osoby/osob uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 4
do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia”

- projekt umowy
Umowanr ...... / SM /2023

zdnia .....cceeeeeeenn. 2023r.

W rezultacie wyboru oferty ......... Wykonawcy ziozonej w postepowaniu o
zamoéwienie w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy Spoétdzielnia Mieszkaniowa
,Budowlani” 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 32 zwanym dalej ,Zamawiajgcym’,
reprezentowang przez:

1) Wojciecha Sienkiewicza — Prezesa Zarzadu Spétdzielni Mieszkaniowej ,BUDOWLANI”
w Bartoszycach

2) Bozene Cieslak — Petnomocnika Zarzadu Spotdzielni Mieszkaniowej
,BUDOWLANI" w Bartoszycach

(nazwa podmiotu bedacego wykonawca wpis do ewidencji lub KRS)

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
(imiona, nazwiska, stanowiska umocowanych przedstawicieli)
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot zamoéwienia
Wykonawca przyjmuje zlecenie pod nazwa:
Zmiana zrodia ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 53 w Bartoszycach.
System ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej oparty o gruntowe
pompy ciepta pracujace w systemie rewersyjnym i instalacje fotowoltaiczng

§ 2. Postanowienia ogodine

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatgczona specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz zatgcznik do umowy przedstawiajgcy opis przedmiotu
zamodwienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz
i uruchomienie kompletnej instalacji gruntowych pomp ciepta pracujacych w systemie
rewersyjnym oraz instalacji fotowoltaicznej na cele grzewcze, chtodnicze, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz zasilenia w energie elektryczng instalacji oswietleniowe;
czesci wspolnych budynku.

3. Przedmiot umowy obejmuje sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej i audytu
energetycznego oraz caly proces inwestycyjny, sporzadzenie koniecznych opinii i
ekspertyz, przedmiaréw i kosztoryséw robot, uzyskanie niezbednych uzgodnien,
pozwolen na prowadzenie prac, wykonanie robét budowlanych, dostawe i montaz
wszystkich urzadzeh oraz instalacji wraz z ich uruchomieniem i przeszkoleniem obstugi,
zapewnienie nadzoru autorskiego, przedtozenie dokumentacji powykonawczej i wszelkich
instrukgji, udziat w czynnosciach odbiorowych, zgtoszenie oraz uzyskanie koniecznych
zezwolen na uzytkowanie (o ile bedg wymagane), a takze dopetnienie formalnosci
zwigzanych ze zgtoszeniem wykonanych urzadzen i ich przytgczeniem do sieci OSD.

4. Dokumentacja projektowa i audyty energetyczne muszg by¢ sporzadzone i przekazane
Zamawiajacemu:

a) w 4 egz. w wersji papierowe;,
b)w jednym egz. w wersji elektronicznej.

5. Jezeli w tresci umowy i jej zatgcznikach nie zostalo jednoznacznie wskazane, ze
konkretny obowigzek zwigzany z wykonaniem Inwestycji spoczywa na Zamawiajgcym,
nalezy interpretowaé, ze obcigza on Wykonawce.

6. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze
zapisy umowy stanowig w sposdb wyrazny inaczej.
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Woszelkie prace nalezy wykona¢ na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.
wraz z przepisami wykonawczymi),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. 2004 nr 19
poz. 177),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129
poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2002 nr 166
poz. 1360),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981),

Polskie i Europejskie Normy Budowlane, Normy Zharmonizowane.

§ 3. Terminy

. Terminy rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzierh zawarcia umowy.

Termin wykonania:

b) catosScizadania: ... ...
Za termin realizacji zadania uwaza sie date odbioru koncowego catosci zadania
okreslonego niniejszg umowa.

§ 4. Nadz6r

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do ustugi objetej umowa jest:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ... ... ...
b) Kierownik Dziatu TeChNIiCZNeQO: .........ooo e
¢) Kierownik Administracji Osiedla nr 3: ...

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie osoba do kontaktu:

e) Kierownik budowy/ robot: .................
f) Przedstawiciel WyKOnawey: ... ...
(imie, nazwisko, adres, telefon)



3. Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodnie z postanowieniami Prawa
Budowlanego, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z aktualnymi
uprawnieniami budowlanymi i branzowymi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego sprawowanego przez
projektanta dokumentac;ji.

§5. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) Weryfikacji i akceptacji koncepcji projektowej przedtozonej przez Wykonawce,

b) Sprawdzenia kompletnosci przediozonej: dokumentacji projektowej i innych
dokumentéw w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty dostarczenia przez
Wykonawce, przystapienia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni do odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego od daty zgtoszenia gotowosci przez
Wykonawce. Sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos¢ jej wykonania;

c) Prowadzenie biezacego nadzoru inwestorskiego nad przedmiotem umowy,

d) Prowadzenia stosownych wpiséw w dzienniku budowy,

e) Prowadzenia odbioréw robét budowlanych ulegajgcych zakryciu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

f) Zabezpieczenia $rodkéw finansowych, potrzebnych do prawidtowego i
terminowego wykonania Inwestycji,

g) Przygotowania map do celdéw projektowych i wystapienia z wnioskiem do dostawcy
energii elektrycznej o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do budynku,

h) Terminowego uregulowania naleznosci pienieznych na zasadach §8.

§6. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przeprowadzenia wizji lokalnej i weryfikacji stanu technicznego elementow i
obszaru objetego przedmiotem zaméwienia,

b) Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami SWIZ i §2 ust.2.

c) Uzyskania od Zamawiajgcego akceptacji dokumentacji projektowej, audytow
energetycznych, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich przed rozpoczeciem ich
realizacji,

d) Wykonania wszelkich niezbednych ekspertyz,

e) Uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji,

f) Wpykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowg, zapisami
SWIZ, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi, normami technicznymi i warunkami
ustalonymi w niniejszej umowie,

g) wykonania przedmiotu umowy z wtasnych materiatow,

h) przekazania protokotem wykonanie ustugi po jej zakonczeniu.

2. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie ustugi,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na budowie.

3. Wykonawca moze rozpoczaé prace organizacyjne placu budowy i prace budowlano-
montazowe podpisaniu protokotu przekazania terenu na cele budowlane.

4. Za szkody i zniszczenia powstate w trakcie ustugi z winy Wykonawcy odpowiada
Wykonawca.

5. W czasie realizacji rob6ét wykonawca bedzie utrzymywat miejsce remontu w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze | zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow(jesli sg wymagane): certyfikat bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnos$ci z normami lub aprobatg techniczna.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania jako$ci materiatdéw na zadanie Zamawiajgcego.

8. Badania realizowane Wykonawca wykona na wiasny koszt.



9. Jezeli zamawiajgcy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy,
badz wykonanie ustugi sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazag, ze materialy badz wykonanie ustugi sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 7. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
catosé przedmiotu zamoéwienia:

brutto................l zZh (StoWnie Zb L. ),
witym: ... Y% podatek VAT 4. oo zt
(SHOWNIE ZE ).
w tym:

- dokumentacja projektowa i kosztorysowa:

brutto....................... zZh(stownie zb ... ),
wiym: .Y podatek VAT ). oo zt
(SHOWNIE Zb e e ).
- roboty budowlano-montazowe:

brutto.......................... zh (stownie zt: ... ),
witym: ... % podatek VAT G oo zt
(SHOWNIE Zb e ).

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany ceny ryczattowej brutto okreslonej w ust. 1 w
przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 8. Warunki ptatnosci

1. Rozliczanie finansowe realizowane bedzie w dwdch etapach:

a) | etap - odbidr prac projektowych, kosztorysowych i audytéw energetycznych,
b) Il etap - odbiér prac budowlano-montazowych.

2. Ptatnos¢ za wykonane i odebrane prace bedzie realizowana raz w miesigcu na
podstawie faktur przejSciowych oraz na podstawie faktury koncowej. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawiania odrebnych faktur na poszczegélne etapy prac.

3. Z odbioréw  przejsciowych sporzadzane bedg protokoty stanu zaawansowania
rzeczowo-finansowego robét, podpisane przez Kierownika robét, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Protokoty zaawansowania robét stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktur przejsciowych, obejmujgcych wynagrodzenie za wykonane w danym okresie
roboty oraz stanowig zatgcznik do faktur.

5. Podstawg sporzadzania protokotéw, o ktérych mowa powyzej, bedzie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procent zaawansowania poszczegdlnych elementéw
rob6t. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do potwierdzania
zaawansowania robot i protokotu stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia dokumentow rozliczeniowych
przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur przejsciowych za roboty wykonane w
danym miesigcu kalendarzowym do 10-go dnia nastepujgcego po nim miesigca, lecz nie
wczesniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego.

7. Rozliczenie fakturami przejsciowymi odbywato sie bedzie do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia podanego w § 7 ust. 1 umowy.

8. Rozliczenie korficowe wynagrodzenia nastgpi odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Podstawg do rozliczenia bedg koricowe protokoty stanu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robot.

9. Faktura koncowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu korncowego odbioru robot
wraz z koncowymi rozliczeniami rzeczowo-finansowymi. Pfatnos¢ nastgpi w terminie 21
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury za wykonanie zadania.



§ 9. Czynnosci odbiorowe

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedag realizowane w nastepujacych

terminach:

1. Wykonawca zawiadomi na piSmie lub ustnie o odbiorze cze$ciowym lub koncowym
Zamawiajgcego.

2. Przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu umowy nastapi w
ciggu 7 dni od zawiadomienia.

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajacy odstgpi od czynno$ci odbioru
catego zadania lub dajgcych sie wylaczy¢ jego czesci. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzuje sie do ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy fub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Zamawiajgcy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancji rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. W okresie gwarancji wykonawca usuwa bezptatnie wszystkie wady w terminie
uzgodnionym przez strony.

§ 10. Kary umowne
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania bedg stanowity kary umowne z
nastepujacych tytutdéw:
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dokonaniu odbioru ustugi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien zwitoki. Zwioka skutkuje
przesunieciem terminu odbioru przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
ryczattowego za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze ustugi w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego okreslonego w §7.

3. Kara pieniezna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez druga strone z zadaniem zaptaty.

4. Zamawiajacy w razie zwtoki w zapfacie kary moze potragci¢ nalezng mu kare z dowolne;j
naleznosci Wykonawcy.

5. Wykonawca w przypadku zwioki Zamawiajgcego moze dochodzi¢ zaptaty kary na
zasadach ogélnych.

6. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowan przewyzszajgcych
zastrzezone kary umowne, jezeli nie pokrywaja one faktycznie poniesionej szkody.

§ 11. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznos$ci.



Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowien umowy oraz wprowadzanie do umowy
takich postanowien niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu
nalezatoby zmienié tres¢ oferty Wykonawcy.

§ 12. Zabezpieczenie
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stanowi¢ bedzie
wptacone w postepowaniu przetargowym wadium w kwocie 50.000,00 zt, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Zabezpieczenie stanowi gwarancje poprawnosci wykonania zadania i podlega zwrotowi
na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakohczenia terminu gwarancji, na
podstawie bezusterkowego protokotu przegladu gwarancyjnego.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie staje sie wlasnoscig
zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonanie robot.

§ 13. Gwarancje i serwis

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy nha okres

..miesiecy, a na urzadzenia zgodnie z gwarancjg producenta, jednak na
okres nie krotszy niz gwarancja udzielona na przedmiot umowy.
W okresie trwania gwarancji, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i
obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgcych wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na pompy ciepta na okres ..................
falowniki i instalacie PV na okres....................... , a na produktywno$é panell
fotowoltaicznych naokres .......................
Termin gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od daty wystawienia protokotu odbioru
koncowego robot.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladéw
gwarancyjnych co najmniej raz w roku. Przeglad pomp powinien odby¢ sie po sezonie
grzewczym. W przypadku paneli PV nalezy dokonaé przegladu w zakresie zabezpieczen
AC i DC, pomiaréw parametrow elektrycznych instalacji.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce obowigzku gwarancyjnego jest
sporzadzenie odpowiedniego protokotu z przegladu przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie.
Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do sporzgdzenia protokotu z ich usuniecia. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy
z cigzacych na nim obowigzkdéw, Zamawiajgcy moze na jego koszt usungé wady.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia awarii instalacji w
terminie nie dtuzszym niz 48 godzin. W przypadku usterek zwiazanych z naprawami
biezacymi w terminie nie diuzszym niz 10 dni, o ile strony nie ustalg inaczej.

§ 14. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli wypowiedzie¢ zawartg umowe, a nastepnie

odstgpi¢ od jej realizacji, jezeli druga strona w sposéb podstawowy narusza
postanowienia niniejszej umowy, powodujgc tym samym utrate zasadniczych korzysci
jakie moga by¢ osiagniete w wyniku jej realizac;ji.

. Zamawiajgcy moze odstapié¢ od umowy jezeli:

Wykonawca nie podjat realizacji ustugi objetych umowg pomimo wygrania przetargu i w
ciggu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia ustugi.
Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uparcie nie
wykonuje ustugi zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne.



Wykonawca zaniechat realizacji bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dtuzszy niz 14 dni.
Nastapita upadtos¢ Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnienia
odbioru wykonanych ustug.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie w
terminie 7 dni od daty odstgpienia do sporzadzenia szczegdtowego protokotu robdt w
toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
Jezeli nastapig zmiany przepiséw regulujgcych dziatalno$¢ Spétdzielni i z zwigzku z tym
w nastepstwie tych zmian nie bedzie mozliwo$ci realizacji umowy lub nie bedzie to lezato
w interesie Spétdzielni.

§ 16. Postanowienia koncowe

. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z umowy, dla ktérych strony nie znajda

polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez
wiasciwy sad powszechny w Olsztynie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i inne
0go6lnie obowigzujace przepisy.

§17

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech egzemplarzach, z czego otrzymuja: 1 egz.
Wykonawca a 2 egz. Zamawiajacy.

Wykonawca Zamawiajacy



Zatgcznik nr 5
do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia”

- klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spoéfdzielnia Mieszkaniowa
BUDOWLANI w Bartoszycach przy ulicy Bema 32, 11-200 Bartoszyce (zwana dalej
~Zamawiajgcym”) wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000043774 legitymujgca sie nastepujgcym numer NIP 743 000 47 77 oraz
numerem REGON 000487628

u Zamawiajacego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z ktérym mozna
skontaktowac za posrednictwem dedykowanego adresu e-mail:
sm-budowlani@budowilani.nazwa.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia na Wykonanie:

Zmiana zrédta ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. Bema 53 w Bartoszycach.
System ogrzewania i przygotowywania cieptej wody uzytkowej oparty o gruntowe
pompy ciepta pracujace w systemie rewersyjnym i instalacje fotowoltaicznag

W niektorych sytuacjach Zamawiajacy moze przekazywac Pani/Pana dane osobowe
osobom trzecim, jesli bedzie to konieczne do dochodzenia praw i obowigzkéw wynikajgcych
z umowy lub obowigzujacych przepisow prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przekazywane wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego tj. pracownikom i wspoétpracownikom Zamawiajacego, ktérzy muszg mie¢
dostep do danych aby wykonywac¢ swoje obowiazki, podmiotom przetwarzajgcym, ktdérym
Zamawiajacy zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placéwkom
pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upowaznionym z mocy prawa do
otrzymania przedmiotowych danych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda ponadto osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe o dostepie do
informaciji publicznej;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiajgcego ciazacych na nim obowigzkéw prawnych, w ktérym przepisy prawa nakazujg
Zamawiajgcemu przechowywac dane osobowe, w ktérym Zamawiajgcy moze ponieéé
konsekwencje prawne niewykonania obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa oraz
ustalenia, obrony, dochodzenia roszczen i wierzytelnosci przez Zamawiajacego;

obowiagzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych pochodzgcych bezposrednio od
Pani/Pana dotyczacych zapytania ofertowego jest dobrowolny, konsekwencijg nie podania
w/w danych jest brak mozliwosci udziatu w przedmiotowym postepowaniu.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan prawo do dostepu do
danych osobowych, do sprostowania; zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; do
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,;

nie przystuguje Pani/Panu: - prawo do usuniecia danych osobowych, o ile zostaty spetnione
przestanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; - prawo do przenoszenia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podpis Oferenta



Zatgcznik nr 6
do ,Specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia”

- wzér Oswiadczenie RODO

Wykonaweca . ....... ... .. ...
Adres:
Oswiadczenia wykonawcy
w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO
Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO" wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia w niniejszym postepowaniu.*
miejscowose .............. data....................

"~ (podpis/osoby/oséb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

4) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {(og6Ine rozporzadzenie
o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 2z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci
os$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).



Zatgcznik nr 7
do ,Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz
i uruchomienie kompletnej instalacji gruntowych pomp ciepta pracujgcych w systemie
rewersyjnym oraz instalacji fotowoltaicznej na cele grzewcze, chtodnicze, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz zasilenia w energie elektryczng instalacji o$wietleniowej czesci
wspoélnych budynku przy ul. Bema 53 w Bartoszycach.

1. Charakterystyka obiektu:

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Bema 53 w Bartoszycach na dz. nr 39/127 obreb - 1
miasto Bartoszyce. Budynek wielorodzinny 4- klatkowy wykonany w technologii OWT-67/N,
stropodach wentylowany. Sciany docieplone styropianem grubosci 5cm na szczytach i 7cm
na $cianach ostonowych. Stropodach opielony wetng granulowang grubosci 18cm. Obecnie
budynek zasilany w energie cieplng na cele grzewcze i cele przygotowywania cieptej wody
z grupowego wezta cieplnego. Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych i grzejnikow
zeliwnych o pierwotnie projektowych parametrach pracy 90/70°C. Instalacji cwu wykonana
z rur stalowych ocynkowanych. Nie przewiduje sie wymiany instalacji c.o. i cwu. Budynek
posiada dwa przytagcza energetyczne.

Dane budynku:

- rok budowy - 1987

- powierzchnia dziatki — 3772 m?

- powierzchnia zabudowy - 650,15m?
- wysokos$¢ budynku — 14,5m

- powierzchnia ogrzewana — 2614,50m?2
- kubatura ogrzewana — 7059,15m?2
- ilo&¢ kondygnacji nadziemnych — 5

- ilos¢ mieszkan — 50

- illo§¢ mieszkancow — 91

2. Zakres prac obejmuje:

a) Prace projektowe:
- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja i weryfikacja stanu technicznego dachu, istniejgcych instalacji
elektrycznych, instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania,
warunkdw gruntowych na dziatce,

- Ustalenie przebiegu nowoprojektowanych instalacji, lokalizacji w petni
wyposazonej kontenerowej maszynowni oraz punktow wpiecia w istniejacg

instalacje grzewczag
| instalacje cieptej wody uzytkowej, punktu zasilenia instalacji wspolnej w energie
elektryczna,

- wykonanie koncepcji projektowych do akceptacji Inwestora,
- opracowanie projektow technicznych, projektu prac geologicznych, audytu
energetycznego, przedmiaréw, kosztoryséw wykonania,
- uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
b) Prace przygotowawcze:
- przejecie przez Wykonawce terenu budowy wykonanie przedmiotu umowy,
- przygotowanie miejsca wykonywania wszelkich prac.
¢) Prace budowlano-montazowe:
- dostawa i montaz kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznych wraz z
instalacjami towarzyszacymi i instalacjg odgromowa,



dostawa i montaz gruntowych pomp ciepta pracujgcych w systemie rewersyjnym
wraz z maszynownig w zabudowie kontenerowej,

wykonanie odwiertéw pionowych na dziatce Inwestora poza obrysem zabudowy
budynkéw bedacych przedmiotem niniejszego opracowania,

wykonanie potgczenia z siecig elektroenergetyczna instalacji fotowoltaicznych,
wykonanie podtgczen istniejgcej instalacji cwu i c.0. do  kontenerowej
maszynowni pomp ciepta,

wykonanie wszelkich prac budowlanych zwigzanym z zadaniem,

wykonanie wszelkich prac ziemnych zwigzanym z montazem systemu i
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie izolacji instalacji wewnetrznych wchodzacych w zakres projektu,
zaprogramowanie i wykonanie ukfadu automatyki i sterowania.

d) Prace pozostate:

Zapewnienie zdalnego monitoringu pracy urzadzen w celach serwisowych oraz
corocznego raportowania o wydajnosci Odnawialnych Zrédet Energii (OZE),
Podtaczenie inwertera i kontenerowej maszynowni pomp ciepta pracujgcych w
systemie rewersyjnym do sieci internetowe] (Inwestor zapewnia podtaczenie do
sieci internetowej),

wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowych, oraz instrukcji bezpiecznego
uzytkowania instalacji,

przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw w zakresie eksploatacji i obstugi
wykonanych instalacji,

zgtoszenie w imieniu Inwestora przytaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) - na podstawie
udzielonego pethomocnictwa,

uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentoéw (protokotéw prob i badan,
kart gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w
jezyku polskim) zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania zamontowanych
instalacji w budynku,

przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie probnego rozruchu
przed odbiorem prac, dokonanie regulacji poszczegoélnych instalacji,

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykonawca ujmie w zakresie prace dodatkowe oraz elementy instalacji, ktére nie
zostaty opisane w Specyfikacji, lecz stanowig niezbedny element funkcjonowania systemu.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Szczegodtowe wytyczne dotyczace materiatow i urzadzen

Wykonawca na podstawie obliczern musi okresli¢ obcigzenie cieplne budynku,
zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkows, oraz zapotrzebowania na moc chtodniczg i
bazujgc na tych danych dobraé wielkosci instalacji pomp ciepta. Pompy ciepta muszg w
100% pokry¢ zapotrzebowanie cieplne budynku i pozwoli¢ na odtgczenie od miejskiej
sieci cieptowniczej, zasilanej z tradycyjnej kottowni na paliwa kopalne.

Nowe rozwigzanie polegaé ma na zastosowaniu wysokotemperaturowych pomp
ciepta, pracujgcych w systemie rewersyjnym. Dolne zrédio energii stanowi¢ beda
z gruntowe wymiennikiem ciepta w postaci odwiertow pionowych. Urzadzenie musi mieé
wysoka sprawnos¢, a w okresie letnim umozliwia¢ wykorzystanie gruntu do celéw
chtodzenia budynku.



3.1.
a)

b)

9)

Pompy ciepta musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
Urzadzenia powinny zosta¢ umiejscowione w kontenerowej maszynowni ustawionej
obok budynku. Moc grzewcza pompy ciepta, powinna by¢ nie mniejsza niz 100kW i
powinna wynikac¢ z obliczen obciazenia cieplnego budynku. Nowe zrédto ciepta musi
umozliwia¢ uzyskania temperatury na zasilaniu instalacji ¢.0. nie mniejszej niz 70°C
bez wykorzystania grzatek elektrycznych. Wspétczynnik pompy ciepta COP dla
B5/W70 musi wynosi¢ min. 2,2. Maszynownia ma mieé¢ mozliwos¢ ogrzewania
budynku, chtodzenia budynku w trybie free coolingu i active collingu, oraz ogrzewania
cieptej wody uzytkowej. W ramach niniejszego zamoéwienia wykonawca zobowigzany
jest do przygotowania zgtoszen do lokalnego OSD (operator sieci dystrybucyjnej)
oraz przeszkolenia uzytkownikow obu systemow w zakresie obstugi oraz BHP.
W kontenerowej maszynowni pomp ciepta nalezy zainstalowaé 2 pompy ciepta
pracujgce w kaskadzie,
Kaskada pomp ciepta sterowana jest w uktadzie pogodowym. Dla zapewnienia
wykonania dezynfekcji termicznej instalacji oraz zasobnika c.w.u. stosuje sie
wysokotemperaturowg pompe ciepta,
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu c.w.u. o pojemnos$ci nie
mniejszej niz 2000 litrébw. Chwilowa moc grzewcza przeznaczona na cele c.w.u. nie
moze by¢ mniejsza niz 50 kW.
Kaskada pomp ciepta wspétpracuje ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci nie
mniejszej niz 900 |.
Uktad c.0. nalezy zabezpieczyé naczyniem wzbiorczym przeponowym, np. Reflex
oraz zaworem bezpieczenstwa typ 1915 o ciSnieniu otwarcia 3 bar. Dobér $rednicy
zaworu bezpieczenstwa, oraz pojemnosci naczynia przeponowego, nalezy wykonaé
na etapie projektu wykonawczego,
Uktad c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym, np. Reflex
oraz zaworem bezpieczenstwa typ 2115 o ciSnieniu otwarcia 6 bar. Dobor $rednicy
zaworu bezpieczenstwa, oraz pojemnosci naczynia przeponowego, nalezy wykonacé
na etapie projektu wykonawczego.

3.2. Instalacja fotowoltaiczna musi spetnia¢ nastepujace wymagania

Instalacja elektryczna zasilajgca pompe ciepta zostanie tak skorelowana z dostarczanym
ukfadem fotowoltaicznym, aby zaspokoi¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng niezbedna
do obstugi pompy ciepta oraz instalacji oswietleniowej czesci wspéinych budynku w
maksymalnym mozliwym zakresie. Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna zapewnia¢ moc
nie mniejszg niz 60kWp.

Moduty fotowoltaiczne powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami;

a)

b)

Moduty monokrystaliczne posadowione na konstrukcji wsporczej opisanej w projekcie
wykonawczym dopasowanej do danego rodzaju i poszycia dachu i elewacji potudniowe;.

Ca

tkowita powierzchnia paneli fotowoltaicznych nie moze byé wieksza niz dostepna pod

zabudowe instalacji powierzchnia dachu i elewacji potudniowej (nalezy uwzgledni¢
odstepy brzegowe, strefy cienia, odstepy od komindéw spalinowych i odstepy od
istniejacej instalacji odgromowej jesli wystepuje).

Test odpornosci na uderzenia gradu (hail test). Odporno$é na kule gradowe co najmnie;j
45mm, spadajace z predkoscia powyzej 30m/s.

kie
naj

runek i kat nachylenia modutu powinien by¢ dobrany w taki sposob, aby zapewniat jak
efektywniejszg prace catej instalacji w danych warunkach zabudowy;

moduty fotowoltaiczne powinny posiadaé certyfikat zgodnos$ci z normami,

Moduty wolne od PID (Modutéw na degradacje indukowang potencjatem),



Moduty fotowoltaiczne posiadajg znak CE zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami UE.

Montaz modutdw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjg dostarczong
przez producenta. Modut nalezy dokrecié¢ do konstrukcji za pomoca kiem, z odpowiednig
sita zalecang przez producenta.

Urzgdzeniem odpowiedzialnym za wspotprace z modutami fotowoltaicznymi beda
falowniki trojfazowe typu Solar Edge Ilub réwnowazne o mocy znamionowej
dostosowanej do mocy instalacji.

Inwerter wyposazony bedzie w wytgczniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe DC typu Il .

stopieh ochrony inwertera min. IP65,
zakres temperatur pracy inwertera: -20°C do 60°C,

m) zakres pracy wilgotnosci powietrza inwertera: 0 - 100%,

Wytyczne dotyczace miejsca zamontowania urzadzen instalacji fotowoltaicznej:

a)

b)

aby utrzymac temperature falownika na mozliwie najnizszym poziomie, falownik nie moze
by¢ wystawiony na bezposrednie promieniowanie stoneczne oraz montowany w
szczelnych pomieszczeniach pozbawionych cyrkulacji powietrza. Najlepiej jest
zamontowac¢ w migjscu zacienionym oraz wentylowanym.

falowniki nie powinny byé montowane w pomieszczeniach niewentylowanych oraz nie
powinny by¢ montowane w szafach itp.

nalezy zapewni¢ wolng przestrzenn od géry i po bokach falownika by mozliwy byt
swobodny przeptyw powietrza przez uktady chlodzgce

falownik nalezy montowa¢ w miejscu, do ktérego nie maja dostepu dzieci,

Falowniki nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez ich
producentéw zwracajgc w szczegoéinosci uwage na odlegtosci od sagsiednich urzgdzen
uwzgledniajgc zapisy w instrukcji montazu aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje i
zapobiec przed ewentualnym przegrzewaniem.

Instalacja fotowoltaiczna musi zostaé objeta ochrong odgromowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — wymagane przygotowanie projektu przez osobe
z odpowiednimi uprawieniami i przeprowadzenie niezbednych pomiaréw.

Kierownik Dz

Iechnicznego
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